MUNICIPIO DE GRANDOLA
CAMARA MUNICIPAL

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGO E LAGOA FORMOSA, CONCELHO DE GRANDOLA

42 TRIMESTRE 2018 - 01 outubro a 31 dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, na sua atual redagiio, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através
de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

cont./...

) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Anéllses (PCQA) %
Pardmetro (unidades) < Cumprimento Anélises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | peafizadas
Escherichia coli (N/100 ml} o] 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mt) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,62 0,65 - — 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 (] 100% 1 1 100%
Ndmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal | 0 0 - - 1 1 100%
Ndmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracao anormal 0 0 —_— — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 219 219 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 8,2 8,2 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <15 | <15 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢o) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 0,38 0,38 0 100% 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,0050 | <0,0050 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) — 8,4 8,4 — - 1 1 | 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu} 2,0 0,88 0,88 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0] 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) = 54 54 v — 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100% |
Ferro (ug/L Fe) 200 <20 <20 0 100% 1 1 100% |
Magnésio {mg/L Mg) - 8 8 — — 1 1 100%
Niquel {ug/L Ni) - ] 20 <6 <6 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (pg/L): 0,10 <0,08 <0,08 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) —_ <0,020 <0,020 — 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) - —  <0,020 | <0,020 - — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) —_ <0,020 <0,020 — - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) = <0,020 | <0,020 == a 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 2,4 2,4 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio{ug/L) - 0,26 0,26 — — 1 1 100%
~ Bromofdrmio(ug/L) — 1,05 1,05 - -— 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) —_ 0,32 0,32 = — 1 1 100%
Dibromoclorometano{ug/L) — 0,77 0,77 - — 1 1 | 100%
Rad3o (Ba/L) 100 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitratos' (mg/L NO3) 50 14 1,4 0 100% 1 1 100%
Antiménio’ (ug/L Sb) 5 - E - -
Arsénio’ (ug/L As) 10 = = - .
Benzeno' (ug/L) - B 1.0 - - - - - - -
Boro' (mg/L B) 1,0 - = - - - - -
Bromatos' (ug/L BrOs) 10 E E E = = = -
Cadmio’ (ug/L Cd) 5,0 = - - - - -
Cianetos’ (ug/LCN) 50 - - - - - - -
Crémio’ {ug/LCr) - 50 i - - a = : -
1,2 — dicloroetano’ (ug/L) 3,0 - - - - - - -

Rua Dr. José Pereira Barradas * 7570-281 Grandola * Telef. Geral 269 450 000 ¢ Fax 269 442 699 ¢ E-mail: geral@cm-grandola.pt » Site: www.cm-grandola.pt
Contribuinte n.° 506 823 318

Grafinal - Agueda

Formato A 4



Terbutilazina(ug/L)

Valores obtidos N.2 Anélises (PC
Pardmetro (unidades) Valo RN rico (W) N Cump:I‘mento == An:ises
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Méximo | superiores VP Agendadas | Realizadas
do VP Realizadas
Fluoretos' (mg/L F) 1,5 < = 5 - - 5 =
Mercurio’ (ug/L Hg) D = = : = = = =2
Selénio’ {ug/L Se) 10 - 5 - . 5
Cloretos' (mg/L Cl) 250 = - - - - B _
Tetracloroeteno’ (ug/L) 10 - - = B = = =
Tricloroeteno’ (pg/L) - 0 - - - . N .
Tetracloroeteno’ e Tricloroeteno {ug/L) 10 e z - - I =
Sédio' (mg/L Na) 200 " = = = = e
Sulfatos’ {mg/L SO,) 250 - - - - . .
Alfa total' (Bq/L} 0.1 = = - . - .
Beta total' (Bq/L) 3 1 = B = - - R
Dose indicativa’ (mSv/ano) >0,10 - = . - - -
Raddo’ (Bq/L) 500 - - -
Pesticidas' - total (ug/L) 0,5 - - - - - -
~ Alacloro’ {ug/L) 01 - - - - - - R
Bentazona' (ug/L) 0,1 - - - - - - -
Desetilterbutilazina® (ug/L) 0,1 - - - - . -
Diur3o'(ug/L) 01 - - - - - - -
0,1 : s = : R = =

Nota 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta - Aguas Pblicas do Alentejo

Resumo:

No 42 Trimestre de 2018, todas as analises realizadas na zona de abastecimento de Pego e Lagoa Formosa cumpriram os valores paramétricos fixados na legislagdo em vigor.

Conforme preceituado no n.2 3 do Artigo 172 do D.L. 306/2007, na reda¢do do D.L. 152/2017, predente informagdo deverd permanecer disponivel pelo periodo de um ano.

Pagos do Concelho de Grandola, 26 de fevereiro de 2019.

O Veregdpr do’'Pelouro

Ricardo costa



