CAMARA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GRANDOLA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SANTA MARGARIDA DA SERRA, CONCELHO DE GRANDOLA

22 TRIMESTRE 2020 - 01 abril a 30 junho

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, na sua atual redagdo, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através
de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

. Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anilises b N.2Andlises (PCQA) x
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 superiores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo periores do VP Agendadas | Reallzadas | paafizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 [ 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) | —_ 034 | 04 - — 2 2 100% |
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal 0 0 — — 1 1 100%
Ndmero de colénias a 36 2C (N/ml) Sem alterag&o anomal 0 0 - — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 580 580 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265e<9 81 81 0 100% 1 1 100% |
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluiggo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 <0,26 0 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL}) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - - - - 0 0 -
Manganés (ug/L Mn) 50 - - = 0 0 -
Aluminio {ug/LAl) 200 - - > z 0 0 -
Amdnio (mg/L NH,) 0,50 Z = 2 = 0 0 -
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - - - 0 0 s |
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 = % = = 0 0 =
Oxidabilidade (mg/L 02) 5 - & = = 0 0 z
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - = = - 0 0 -
Célcio (mg/LCa) — = - == =5 0 0 = i
Chumbo (ug/L Pb) 25 = = - I 0 0 -
Cobre (mg/L Cu) 2.0 — = = = = 0 0 = |
Crémio (ug/L Cr) 50 N - - - 0 0 N
Dureza total (mg/L CaCO3) — = = = = 0 0 |
Magnésio (mg/l: Mg) — - - - ase 0 0 =
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - - - 0 0 -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - = — B —_ 0 0 e
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) — = = = == 0 0 :
Benzo(ghi)perileno (pg/L) . - - — - 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L} — = = = =3 0 0 = |
Trihalometanos - total (ﬁgﬁ._)_: 100 B - - - - 0 0 -
Clorof6rmio(ug/L) = i £ = = 0 0 .
Bromoférmio(ug/L) - = = = = 0 0 =
Bromodiclorometano{ug/L) —_ o B - - 0 0 -
Dibromoclorometano(pg/L) == - 3 = = 0 0 =
Nitratos’ {(mg/L NO3) 50 B e . . 0 0 _
Antiménio’ (ug/L Sb) 5 , - - ] 0 0 =
Arsénio’ (ug/L As) 10 = = E ] 0 0 N
Benzeno' (pg/L) 1,0 = = = = 0 0 =
Boro’ (mg/L B} 1,0 - o - ) 0 0 )
Bromatos' (ug/L BrO;) 10 = = = - 0 0 3
Cadmio’ {ug/L Cd) 5,0 5 = = = 0 0 3
Cianetos’ (ug/L CN) B 50 - - _ _ 0 0 =
1,2 - dicloroetano’ (ug/L) 3,0 : = E = | 0 0 =
cont./...
Rua Dr. José Pereira Barradas « 7570-281 Grandola * Telef. Geral 269 450 000 * Fax 269 442 699 * E-mail: geral@cm-grandola.pt » Site: www.cm-grandola.pt
Contribuinte n.? 506 823 318
Formato A 4

Grafinal - Agueda



Valores obtidos N.2 Anél P
Pardmetro (unidades) LR LY CHIETED Cump::mento et An:;ses
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP Agendadas | Realizadas :
do VP Realizadas
Fluoretos' (mg/LF) 1,5 - - - 0 0 -
Mercurio’ (ug/L Hg) 1 - - - = 0 0 -
Selénio’ (ug/L Se) 10 - - - - 0 0 -
Cloretos' {mg/L Cl) 250 - B - - 0 0 -
Tetracloroeteno’ (ug/L) — B - - - - 0 0 -
Tricloroeteno’ {ug/L) = T = = = 0 0 R
T_etracloroetgno e Tricloroeteno’ (nug/L) 10 - - - - 0 0
Sédio’ {mg/L Na) 200 - - - 0 0 -
Sulfatos’ (mg/L SO,) 250 - - - - 0 0 -
Dose indicativa’ {(mSv/ano) >0,10 - - - - 0 0 -
Pesticidas’ —total (ug/L) 0,50 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 100%
Alacloro’ (ug/L) 0,10 - - - - 0 0 .
Bentazona' (ug/L) 0,10 <0,03 | <0,03 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina' (ug/L) 0,10 - - - - o] 0 -
Dimetoato ' (ug/L) 0,10 E - - E 0 0 -
Diurdo’ (pg/L) 0,10 - - - 0 0 -
Linurdo’ (ug/L) 0,10 - - - - 0 0 -
MCPA (ug/L) 0,10 - . = - 0 0 -
Metalaxil’ {ug/L) 0,10 - s - - 0 0 -
Tebuconazol' {ug/L) 0.10 - - - 0 0 -
Terbutilazina' (pg/L) 0,10 - - - - 0 0 -
Ometoato’ (ug/L) 0,10 - - - - 0 0 -]
Mecoprope' (“E/L) 0,10 - - - - 0 0 -

Nota 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta - Aguas Pblicas do Alentejo

Resumo:

No 22 Trimestre de 2020, todas as andlises realizadas na zona de abastecimento de Santa Margarida da Serra cumpriram os valores paramétricos fixados na legislagdo em vigor.

Conforme preceituado no n.2 3 do Artigo 172 do D.L. 306/2007, na redag&o do D.L.

Pagos do Concelho de Grandola, 31 de agosto de 2020.

O Vereadoy do Pelouro
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Ricardo Costa

, a presente informagdo devera permanecer disponivel pelo periodo de um ano.



